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Badania
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Zywnosci, powietrza,
probek z powierzchni
produkcji Zywnosci

i obrotu Zywnoscig oraz
probek z powierzchni
tusz zwierzat rzeinych

Badania
mikrobiologiczne
wymazu z odbytu, kalu

Badania skutecznosci
procesu sterylizacji
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Akredvtacja AB 636
obejmuje:

Pobieranie wody do
spoiycia do badan:
mikrobiologicznych,
chemicznych

i wlasciwodci fizycznych.

Pobieranie probek wody
do badan
mikrobiologicznych

Badania chemiczne

i wlasciwosci fizycznych
wody wykonywane

w miejscu pobrania
prébki (temperatura,
stezenie chloru wolnego)
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Legnica, dnia 24 lipca 2017 1.
HK.500.45.2017.RL.6521

Ocena jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagéw sieciowych na terenie powiatu legnickiego i miasta Legnica

za I poélrocze 2017 r.

Dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz
§ 19 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy przedstawia okresowsa
oceng jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za 1 pélrocze
2017 roku.

Badania jakos$ci wody wykonywane byty w ramach wewnetrznej kontroli
jakosci, do prowadzenia ktorej sa zobowigzane przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjne. Przedsigbiorstwa wodociggowe ustality z PPIS w Legnicy
harmonogramy pobierania probek wody, a po wykonaniu badan przesylaty PPIS
w Legnicy sprawozdania z badan. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Legnicy takze we wlasnym zakresie pobierat do badan laboratoryjnych prébki
wody z poszczegélnych wodociagéw zgodnie z Rocznym harmonogramem

poboru prébek wody w statych punktach poboru.

W I pétroczu 2017 r., w ramach nadzoru prowadzonego przez Panstwowa
Inspekcje Sanitarng, pobrano do badan laboratoryjnych 35 probek wody
uzdatnionej, pochodzacej z wodociagéw sieciowych, natomiast przedsiebiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjne zbadaly tacznie 90 probek wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy
dokonal oceny jakosci wody zaréwno na podstawie sprawozdan z badan

przekazywanych przez przedsigbiorstwa wodociagowe, jak i z badan wlasnych.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy, na podstawie prowadzonego
w I potroczu 2017 r. nadzoru nad jakoécig wody, stwierdzit przydatno$é wody do spozycia
przez ludzi w nastepujacych wodociggach sieciowych zaopatrujacych mieszkancéw powiatu

legnickiego i miasta Legnica:

= Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Legnicy,

= Wodociag sieciowy w Czernikowicach,

s Wodociag sieciowy w Krotoszycach,

= Wodociag sieciowy w Lisowicach,

= Wodociag sieciowy w Okmianach,

= Wodociag sieciowy w Prochowicach,

= Wodociag sieciowy Wojewddzkiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy.

Przydatna do spozycia przez ludzi byta rowniez woda dystrybuowana na terenie miejscowosci
Czerwony Kosciét w gminie Krotoszyce, pochodzaca z wodociggu Podolany, znajdujacego sig

pod nadzorem Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zlotoryi.

Natomiast w zwigzku z przekroczeniami dopuszczalnych wartosci manganu Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy stwierdzil warunkowsg przydatnosé¢ do spozycia
przez ludzi wody z odcinka sieci wodociggowej w Chojnowie, na ktorym zlokalizowane
sg punkty poboru prébek wody:

— Powiatowy Zespol Szkoét przy ul. Wojska Polskiego

— Gimnazjum Nr 2 przy ul Reja
i nakazal Chojnowskiemu Zakladowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podjecie
skutecznych dziatan naprawczych oraz zapewnienie w wodociagu sieciowym w Chojnowie

wody o jakosci zgodnej z wymaganiami rozporzadzenia MZ z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w terminie do 31 lipca 2017 r.

W okresie obowigzywania warunkowej przydatnosci wody do spozycia, okreslono najwyzsza

dopuszczalng zawarto$é manganu na poziomie nie przekraczajacym 150 ug/l

Badania laboratoryjne prébek wody, pobranych z wodociagéw sieciowych na terenie
miasta Legnica i powiatu legnickiego w I pétroczu 2017 r., wykazaly przekroczenia
dopuszczalnych wartosci badanych parametrow:

— w probee pobranej w dniu 10.01.2017 r. w punkcie poboru w Urzedzie Gminy Ruja
(wodociag sieciowy Zwiazku Komunalnego ,,Wodociag Lisowice”) — utlenialnosc
nadmanganianowa — 9,0 mg/l (warto$¢ wymagana - 5,0 mg/l); w powtérnie pobranej
w dniu 30.01.2017 r. prébee nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartosci tego

parametru;
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- w probce pobranej w dniu 10.04.2017 r. w punkcie poboru Osrodek Zdrowia
w Mitkowicach (sie¢ wodociaggowa na terenie gminy Milkowice, zaopatrywana
z wodociagu LPWiK S.A.) — Clostridium perfringens — 1 jtk w 100 ml (warto$é
dopuszczalna — 0 jtk w 100 ml); w powtérnie pobranej probce w dniu 13.04.2017 r. nie
stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci tego parametru;

— w prébce pobranej w dniu 11.04.2017 r. w punkcie poboru w NZOZ w Jaskowicach
Legnickich (wodocigg sieciowy Zwigzku Komunalnego ,,Wodocigg Lisowice”) — jon
amonowy — 0,55 mg/l (warto$¢ wymagana - 0,50 mg/l); w powtérnie pobranej w dniu
13.04.2017 r. probce nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartosci tego
parametru;

— w prébce pobranej w dniu 26.062017 r. w punkcie poboru Hydrant
ul. Nowodworska/Pszeniczna w Legnicy (wodociag LPWiK S.A.): bakterie grupy coli —
16 jtk w 100 ml (warto$¢ wymagana — 0 jtk w 100 ml; dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie
wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5 % prébek w ciggu roku),
Clostridium perfringens — 1 jtk w 100 ml (warto$¢ dopuszczalna — 0 jtk w 100 ml);
w powtérnie pobranej probce w dniu 28.06.2017 r. nie stwierdzono przekroczen
dopuszczalnych wartosci badanych parametrow;

Powyzsze przekroczenia dopuszczalnych wartosci badanych parametréw byty krétkotrwale —

nie stwierdzano ich w powtérnie pobranych prébkach. W zwigzku z powyzszym nie mialy one

wplywu na ogélng oceng jakosci wody w w/w wodociagach.

Ponadto, w probkach wody pobranych z wodociggu sieciowego w Chojnowie stwierdzono

podwyzszone wartosci manganu, ktérego najwyzsza dopuszczalna warto$¢, okreslona

w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) wynosi 50 pg/l:

— w dniu 4 stycznia 2017 r. w punkcie poboru: Komisariat Policji, ul. Wojska Polskiego 15
— warto$¢ manganu — 142 pg/l;

— w dniu 18 kwietnia 2017 r. w punkcie poboru: budynek biurowca ChZGKiM,
ul. Drzymaty 30 — warto$¢ manganu — 54 pg/l;

— w dniu 25 kwietnia 2017 r. w punkcie poboru: budynek biurowca ChZGKiM,
ul. Drzymaty 30 — warto$¢ manganu — 97 pg/l;

—  w dniu 9 maja 2017 r. w punkcie poboru: budynek biurowca ChZGKiM, ul. Drzymaty 30
— warto$¢ manganu — 83 pg/l;
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w dniu 17 maja 2017 r. w punkcie poboru: Powiatowy Zespot Szkét, ul. Wojska
Polskiego 16 — warto$¢ manganu — 115 pg/l;

— w dniu 17 maja 2017 r. w punkcie poboru: Piekarnia, ul. Dabrowskiego 4 — wartos¢
manganu — 62 pg/l;

—  w dniu 24 maja 2017 r. w punkcie poboru: budynek biurowca ChZGKiM, ul. Drzymaty 30
— warto$¢ manganu — 93 pg/l;

— wdniu 24 maja 2017 r. w punkcie poboru: Powiatowy Zesp6t Szkot, ul. Witosa 1 —wartos¢
manganu — 69 pg/l;

— w dniu 24 maja 2017 r. w punkcie poboru: Komisariat Policji, ul. Wojska Polskiego 15 —
warto$¢ manganu — 86 pg/l.

Pozostate badane w wodociggu sieciowym w Chojnowie parametry wody spelnialy wymagania

okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

W wyniku dzialan naprawczych prowadzonych przez Chojnowski Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, bedacy eksploatatorem wodociggu w Chojnowie, uzyskano
poprawe jakosci wody w zakresie zawarto$ci manganu w w/w punktach, za wyjgtkiem
punktéw: Powiatowy Zesp6l Szkét przy ul. Wojska Polskiego 16 i Gimnazjum Nr 2 przy
ul. Reja, gdzie w prébkach pobranych w dniu 22 czerwca 2017 r. stwierdzono wartosci
manganu odpowiednio: 72,9 pg/l oraz 54 pg/l.

W zwigzku z zawyzong warto$cig manganu PPIS w Legnicy dwukrotnie prowadzit

postepowanie administracyjne wobec Chojnowskiego Zakladu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, bedacego eksploatatorem wodociggu w Chojnowie, ktére skutkowaly
wydaniem decyzji o warunkowej przydatnosci wody do spozycia w czesci wodociagu
sieciowego w Chojnowie: w dniu 31 stycznia 2017 r. oraz w dniu 30 czerwca 2017 r.
Decyzje te zobowigzywaly ChZGKiM do podjecia skutecznych dziatan naprawczych oraz
zapewnienia w wodociggu sieciowym w Chojnowie wody o jakosci zgodnej z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. wsprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
Pierwsza decyzje uznano za zrealizowang po przedstawieniu przez ChZGKiM sprawozdan
z badan jakosci wody przeprowadzonych w dniu 3 marca 2017 r., potwierdzajacych uzyskanie
poprawy jakosci wody w zakresie zawartosci manganu. Termin realizacji drugiej decyzji
uptywa 31 lipca 2017 1.

Gléownym zrédlem manganu dla organizmu czlowieka jest zywnosé. Wg Swiatowej

Organizacji Zdrowia (WHO), ilo§¢ spozytego manganu 8-9 mg/dobe nie wplywa negatywnie
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na stan zdrowia ludzi, natomiast stezenie manganu w wodzie na poziomie 400 pg/l (0,4 mg/l)
jest w pelni bezpieczne dla zdrowia ludzi. Wartos¢ normatywng manganu w wodzie
na poziomie 50 pg/l (0,05 mg/l) ustalono nie z powodu zagrozenia dla zdrowia ludzi w razie
przekroczenia tych wartodci, ale z uwagi na fakt, Ze wyzsze stgzenia manganu moga
powodowaé zmiane barwy i smaku wody. Zawyzona zawartos¢ manganu na poziomie, jaki
stwierdzono w badanych probkach w wodociagu sieciowym w Chojnowie nie ma zatem
wplywu na zdrowie ludzkie, jednak moze powodowa¢ zanieczyszczenia urzadzen sanitarnych
i prania, a takze powodowa¢ brak akceptacji przez konsument6éw z uwagi na niepozadany smak

wody.
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Starosta Powiatu Legnickiego, 59-220 Legnica, P1. Stowianski 1, starostwo@powiat-legnicki.eu
Prezydent Miasta Legnica, 59-220 Legnica, Pl. Stowianski 8, kancelaria@legnica.eu

W6jt Gminy Kunice, 59-216 Kunice, ul. Gwarna 1, kunice@kunice.pl

W6jt Gminy Chojnéw, 59-225 Chojnéw, ul. Fabryczna 1, urzad@gmina-chojnow.pl

Burmistrz Miasta Chojnowa, 59-225 Chojnéw, pl. Zamkowy 1, urzad.miejski@choinow.net.pl
Wéjt Gminy Krotoszyce, 59-223 Krotoszyce, ul. Piastowska 46, ug@krotoszyce.gminyrp.pl
W6jt Gminy Legnickie Pole, 59-241 Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1,
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sekretariat@legnickiepole.pl

8. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, 59-230 Prochowice, ul. Rynek 1,
Prochowice@prochowice.com

9. Wéjt Gminy Mitkowice, 59-222 Mitkowice, ul. IT Armii Wojska Polskiego 71,
sekretariat@ugmilkowice.net

10. W6jt Gminy Ruja, Ruja 23, 59-243 Ruja, ug-ruja@wp.pl

11. a/a HK RL
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