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Akredvtacia AB 636
obejmuje:

Badania chemiczne
wody, Zywnosci

Badania wlasciwosci
fizycznych wody

Badania
mikrobiologiczne wody,
kywnosci, powietrza,
probek z powierzchni
produkeji Zywnosci

i obrotu Zywnoscia oraz
prébek z powierzchni
tusz zwierzat rzeinych

Badania
mikrobiologiczne
wymazu z odbytu, kalu

Badania skutecznodci
procesu sterylizacji

SEKCJA
PROBOBIORCOW
1 ORZECZNICTWA

Akredytacja AB 636
obejmuje:

Pobieranie wody do
spotycia do badan:
mikrobiologicznych,
chemicznych

i wlasciwosci fizycznych.

Pobieranie probek wody
do badan
mikrobiologicznych

Badania chemiczne

i wladciwosci fizycznych
wody wykonywane

w miejscu pobrania
prébki (temperatura,
stezenie chloru wolnego)
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Ocena jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagéw sieciowych na terenie powiatu legnickiego i miasta Legnica

za I pélrocze 2018 r.

Dzialajagc na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy zdnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz
§ 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy przedstawia okresowg
ocen¢ jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za I poirocze
2018 roku.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy, w ramach
sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakosciag wody pobieral do badan
laboratoryjnych prébki wody z poszczego6lnych wodociagéw, zgodnie z Rocznym
harmonogramem poboru prébek wody w stalych punktach poboru. Badania
jakosci wody wykonywane byty ponadto w ramach wewnetrznej kontroli jakosci,
do prowadzenia ktdrej sa zobowigzane przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjne. Przedsiebiorstwa wodociagowe ustality z PPIS w Legnicy
harmonogramy pobierania probek wody, a po wykonaniu badan, sprawozdania
przekazywaly PPIS w Legnicy.

W I péiroczu 2018 r., w ramach nadzoru prowadzonego przez Panstwowg
Inspekcje Sanitarng, pobrano do badan laboratoryjnych 29 prébek wody
uzdatnionej, pochodzacej z wodociagdw sieciowych, natomiast przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjne zbadaly lacznie 99 prébek wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Panstwowy Powiatowy Inspektor Szmjtarﬁy w Legnicy
dokonal oceny jakosci wody zaréwno napodstawie sprawozdan z badan
przekazywanych przez przedsigbiorstwa wodociagowe, jak i z badan wilasnych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy, na podstawie

prowadzonego w I poiroczu 2018 r. nadzoru nad jakoscia wody, stwierdzit
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przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w nastepujagcych wodociggach sieciowych
zaopatrujgcych mieszkancow powiatu legnickiego i miasta Legnica:

= Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Legnicy,

=  Wodociag sieciowy w Chojnowie,

= Wodociag sieciowy w Czernikowicach,

= Wodociag sieciowy w Krotoszycach,

= Wodociag sieciowy w Lisowicach,

= Wodocigg sieciowy w Okmianach,

=  Wodociag sieciowy w Prochowicach,

= Wodocigg sieciowy Wojewodzkiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy.
Przydatna do spozycia przez ludzi byla réwniez woda dystrybuowana na terenie miejscowosci
Czerwony Ko$ciét w gminie Krotoszyce, pochodzaca z wodociggu Podolany, znajdujacego sie
pod nadzorem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zotoryi.

W I pélroczu 2018 r., stwierdzono, okresowo wystepujace, przekroczenie
dopuszczalnych wartosci manganu w wodociagu sieciowym Zwiazku Komunalnego
,» Wodociag Lisowice”. Zawyzone warto$ci manganu - od 54,4 do 107 pg/l (warto$¢ wymagana:
50 pg/l) stwierdzano w okresie od 8 do 28 maja 2018 r. w punktach: stacja uzdatniania wody
w Lisowicach i zbiornik wyréwnawczy w Dagbiu. Zawarto§¢ manganu w wodzie na takim
poziomie nie ma wplywu na zdrowie ludzkie, jednak moze powodowaé zanieczyszczenia
urzadzen sanitarnych i prania, a takze powodowa¢ brak akceptacji przez konsumentéw z uwagi
na niepozadany smak wody. W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Legnicy stwierdzil warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w sieci
wodociggu Zwigzku Komunalnego ,,Wodociag Lisowice” na odcinku sieci, przebiegajacym
przez miejscowosci: Kwiatkowice, Rogdéw Legnicki, Kawice, Cichoborz, Dabie, Przysidtek
Chwalkowice, Motyczyn, Szczedrzykowice Wie$, Szczedrzykowice Stacja oraz
w Prochowicach: ul. Polna, ul. Jaworowska nr 32, 36, 36A, 36B, 36C, 36E, 38, 44, 44A i 44B
(bloki), 75, dz. 299/9, ul. Mieszka I nr 41, 42, 43, 47. Zarzadzajace wodociagiem Prochowickie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. podjeto skuteczne dziatania naprawcze, dzieki czemu
jakos$¢ wody ulegla poprawie. Sprawozdania z badan przeprowadzonych w dniu 05.06.2018 r.
wykazaly, Zze jako$¢ wody spelnia w badanym zakresie, w tym w zakresie zelaza i manganu,
wymagania okreélone przepisami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy, w dniu 8 lutego
2018 r. stwierdzit brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi w sieci wodociagowej

na terenie miejscowosci Ulesie w gminie Milkowice, w zwigzku wykryciem obecnosci
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zanieczyszczen mikrobiologicznych w prébee wody pobranej w punkcie poboru - hydrant przy

tartaku:

— Bakterie grupy coli — 80 jtk w 100 ml (warto$¢ dopuszczalna — 0 jtk w 100 ml)

— Enterokoki — 8 jtk w 100 ml (warto$¢ dopuszczalna — 0 jtk w 100 ml).

Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Ulesie zasilana jest z wodociggu Legnickiego

Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji S.A w Legnicy. W tym czasie nie stwierdzono

zanieczyszczen wody w innych odcinkach sieci, zasilanej z tego wodociagu. PPIS w Legnicy

nakazal Gminnemu Zaktadowi Gospodarki Komunalnej w Mitkowicach podjecie skutecznych
dzialan naprawczych oraz zapewnienie w wodociagu wody o jakosci zgodnej z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w terminie do 16 lutego

2018 r., a do tego czasu, zapewni¢ mieszkaficom miejscowosci alternatywne dostawy wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dziatania naprawcze podjgte niezwlocznie przez

administratora wodociagu skutkowaty poprawg jakosci wody — sprawozdania z badan probek
wody, pobranych 9 lutego 2018 r. na terenie miejscowosci Ulesie, wykazaty, ze woda spelnia
wymagania okreslone przepisami i PPIS w Legnicy stwierdzil przydatnos¢ wody do spozycia
przez ludzi.

W I p6lroczu 2018 r. stwierdzano, ponadto, sporadycznie wystgpujace przekroczenia
nastepujacych parametrow:

— odezyn (pH) — w 1 probce pobranej na stacji uzdatniania wody przy ul. Okrzei
w Chojnowie (wodociag sieciowy Chojnowie) oraz w 1 probce pobranej w Osrodku
Zdrowia w Milkowicach (wodocigg sieciowy na terenie gminy Mitkowice, zasilany
zLPWiK S.A.)

— azotany — w 1 probce pobranej w punkcie w Czernikowicach 49 (wodociag sieciowy
w Czernikowicach)

— zelazo — w 1 probce pobranej w punkcie w budynku Urzgdu Miasta w Chojnowie,
ul. Zamkowa 1 (wodociag sieciowy w Chojnowie) i w 1 probce pobranej w przepompowni
w Rogozniku (wodociag sieciowy Zwigzku Komunalnego ,,Wodocigg Lisowice™).

Przekroczenia te byly krétkotrwale, nie powtarzaly si¢ w kolejnych pobranych prébach

i nie miaty wplywu na oceng jakosci wody w poszczegdlnych wodociggach.

facek Wa tral
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Starosta Powiatu Legnickiego, 59-220 Legnica, PI. Stowianski 1, starostwo@powiat-legnicki.eu
Prezydent Miasta Legnica, 59-220 Legnica, P1. Stowianski 8, kancelaria@legnica.eu

Wojt Gminy Kunice, 59-216 Kunice, ul. Gwarna 1, kunice@kunice.pl

Wajt Gminy Chojnéw, 59-225 Chojnéw, ul. Fabryczna 1, urzad@gmina-chojnow.pl

Burmistrz Miasta Chojnowa, 59-225 Chojnéw, pl. Zamkowy 1, urzad.miejski@chojnow.net.pl
Wojt Gminy Krotoszyce, 59-223 Krotoszyce, ul. Piastowska 46, ug@krotoszyce.gminyrp.pl
Wajt Gminy Legnickie Pole, 59-241 Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1,

sekretariat@legnickiepole.pl

8. Burmisirz Miasta i Gminy Prochowice, 59-230 Prochowice, ul. Rynek 1,

Prochowice@prochowice.com
9. Wojt Gminy Mitkowice, 59-222 Mitkowice, ul. Wojska Polskiego 71,

sekretariat@ugmilkowice.net
10. Wojt Gminy Ruja, Ruja 23, 59-243 Ruja, ug-ruja@wp.pl
11. a/a HK RL
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