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Ocena jakoscj wody Przeznaczonej do SpoZycia przez ludzi
z wodociggéw sieciowych ng terenie powiaty legnickiego j miasta Legnica

BADANIA,

AB 636 2a I pélrocze 2022 r.

S,
ﬂ-‘\_\\\—'/_:éf: Dzraiajqc na podstawie art, 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 0 PanstwoweJ
P Inspekciji Sanitarne; (Dz. U. 22021 ¢ Poz. 195 ze zm.,) oraz §22 Tozporzadzenia Ministra
z’#ﬁ\“‘ Zdrowia z dnja 7 grudnia 2017 r W sprawie jakogcj wody Przeznaczonej do Spozycia przez
_— ludzi (Dz, U, , 2017 r, poz 2294), Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy
LABORATORYINY Izedstawia okresow: Ocene jakosci wod Tzeznaczonej do spozycia przez ludzi

P g g7 Yy p J Pozy

Akred\‘taciz AB 636

Badania chemiczne wody

Badania wiasciwogci
fizyeznych wody

Badania mikry biologiczne
wody, zywnosci, prébek

Srodowisk, h

z :bsoz:r:-i:: ;:n;{icukcji ustality z PPIS Legnicy hannonogramy pobierania probek wody, a po wykonaniy badan
Zywnosci | obroty i

ywnogceiy omr:pmbek Sprawozdania przekazywaty PPIS w Legnicy

Z powierzchni tygg
Zwierzgt rzeinych

Badania mikroblologiczne
Wymazu z kaly

Badaniy skutecznogci
procesy Sterylizacjj

Z wodociggbw sieciowych, natomiast przedsigbiorstwg wodociqgowo-kanaIizacyjne
zbadaly facznje 96 prébek wody Przeznaczonej do Spozycia przez ludzj. Paristwowy
PowiatOWy Inspektor Sanitarny w Legnicy dokona} oceny jakogci wody zaréwno
na podstawie Sprawozdan z badag Przekazywanych Przez przedsiebiorstwa wodociggowe,
Jjak i z badar wiasnych,

Paﬁstwow;y Powfatowy Inspektor Sanitarny v Legnicy, na podstawie
prowadzonego w | PSiroczu 2022 . hadzoru nad Jakoscig wody, w nastgpujacych
wodociggach stwierdzit: ‘

* przydatnog¢ wody do SpoZycia przez ludz;:

SEKCJA )
PROBOBIORCGW
IORZECZNICTW,

Akredytacia AB 636
uheimu{g;

Pobiernnie wady

do spozycia do badan:
mikre biologjc:zuych.
chemicznych i whiSciwogci
fizycanych,

Pobieranie prébek wody
do badan
mikmbiologicznych

Badania chemiczne

i wlasciwogci fizycznych
wody Wwykonywane

W miejscy pobrania
prébki (lempemtura.
stezenie chlpry wolnego,
c:illmwitego)

Wodocigg sieciowy v Krotoszycach,
Wodocigg sieciowy w Lisowicach,

~ Wodocigg sieciowy w Okmianach,

- Wodociqg sieciowy w Prochowicach,
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f
~ Wodociag sieciowy Wojewddzkiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Legni@
- Wodociag na terenie miejscowosci Czerwony Kosci6t w gminie Krotoszyce, zaopatrywany
w wode z wodociggu Podolany, znajdujacego sie pod nadzorem Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zlotoryi
* warunkowg przydatno$é wody do spozycia przez ludzi;
- Wodociag sieciowy w Chojnowie.

W I péiroczu 2022 r. woda z wodociagu sieciowego w Chojnowie nadal zawierata mangan

w ponadnormatywnych stezeniach: od 98 do 183 g/l (warto$¢ dopuszczalna — 50 pg/l). Na wniosek
Chojnowskiego Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Legnicy wydal wdniu 12 stycznia 2022 r. decyzje Nr30/22, w ktorej
przediuzyl do 30 czerwca 2022 r. termin obowigzywania warunkowej przydatnosci wody
do spozycia, okreslajgc dopuszczalng warto$é parametryczng manganu w tym okresie na poziomie
400 pg/l. Jedoczesnie nakazat Chojnowskiemu Zakladowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;:
- podjgé skuteczne dzialania naprawcze i zapewnié w wodociagu sieciowym w Chojnowie wode
o jakosci zgodnej z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
w terminie do 30 czerwca 2022 r. Uzyskanie wilasciwe] jakosci wody potwierdzi¢ wynikami
badan jako$ci wody w zakresie manganu.

w terminie do 30 czerwca 2022 r. przeprowadzaé badania jakosci wody w zakresie manganu raz
w miesigcu w dwéch punktach poboru: punkcie zlokalizowanym na stacji uzdatniania wody przy
ul. Bielawskiej w Chojnowie (woda uzdatniona) oraz w uzgodnionym z PPIS w Legnicy punkcie
zgodno$ci zlokalizowanym na sieci wodociggowej w Chojnowie.

Dzialania naprawcze podejmowane przez zarzadzajacego wodociagiem sieciowym w Chojnowie
przyniosly pozytywne rezultaty — badania laboratoryjne, przeprowadzone w maju i czerweu wskazaty
wladciwe wartosci manganu: od 16 do 31 pg/l.

Ponadto w I pétroczu 2022 r., stwierdzano krétkotrwale lub wystepujace w pojedynczych
prébkach przekroczenia dopuszczalnych wartosei badanych parametrow:

e W dwoch prébkach wody, pobranych w styczniu i lutym 2022r. z wodociagu sieciowego
w Chojnowie, stwierdzono zawyzone warto$ci zelaza: 202 pg/li 210 pg/l (wartosé dopuszczalna
— 200 pg/l). W kolejnych prébkach badanych w tym kierunku, przekroczenia dopuszczalnych
wartosci Zelaza nie wystepowaly.

W jednej probee pobranej w dniu 07.03.202? . z wodociagu sieciowego w Lisowicach w punkcie
poboru zbiomik wyréwnawczy Dabie, stwierdzono ogélna liczbg mikroorganizméw >300 jtk
w 1 ml (zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw
nie przekraczata: 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej oraz 200 jtk /1 ml
w kranie konsumenta). W prébce pobranej powtdrnie w dniu 10.03.2022 r. nie stwierdzono
niewlasciwej ogdlnej liczby mikroorganizméw.

W jednej prébcee pobranej 14.03.2022 r. w stacji uzdatniania wody w Czernikowicach stwierdzono
zanizong warto$§¢ pH: 6,37 (wartos¢ dopuszczalna: 6,5-9,5). W kolejnych prébkach pobranych
z tego punktu, warto$¢ odczynu (pH) wody miescita si¢ w wymaganym zakresie.
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W jednej prébee pobranej 16.03.2022 1. z wodociagu sieciowego w Chojnowie w punkcie poboru
zlokalizowanym w stacji uzdatniania wody, stwierdzono zapach nietypowy dla wad do spozycia.
W powtérnie pobranej prébee nie stwierdzono niewlasciwego zapachu wody.

W dwéch prébkach pobranych 16.03.2022 r. i 13.04.2022r1. 2 wodociagu sieciowego w Chojnowic

W punkcie w stacji uzdatniania wody przy ul. Okrzei w Cho jnowie stwierdzono zanizone wartosci

PH: 6,311 6,38 (wartosé dopuszczalna: 6,5-9,5). Probki pobrane powtérnie po przeprowadzonych

dziataniach naprawczych wykazaly wlasciwe wartosci odczynu (pH) wody.

e W prébee obranej 05.04.2022 1. z wodociggu sieciowego w Prochowicach, w punkcie pompownia
Gorka Legnicka, stwierdzono zawyzong warto$¢ metnosci — 1,60 NTU (zalecany zakres wartogci
do 1,0 NTU). W ponownie pobranej prébee wartodé metno$ci miescita sie¢ w zalecanym zakresie,

¢ W jednej probee, pobranej 07.06.2022 r. wodociggu sieciowego Legnickiego Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji S.A., w punkcie poboru: hydrant Nr 452 przy ul. Iwaszkiewicza
w Legnicy, stwierdzono obecnogé bakterii grupy coli — 2 Jtk w 100 ml oraz enterokokéw — 3 jtk
w 100 ml. Wlasciciel wodociggu podjal niezwlocznie dziatania naprawcze i w dniu 10.06.2022 r.
ponownie pobrat do badan probki wody w w/w punkcie. Badania nie wykazaly nieprawidlowych
wartosci parametréw mikrobiologicznych, Wiasciwa jakosé wody w zakresie parametréw
mikrobiologicznych potwierdzily réwniez badania przeprowadzone przez PPIS w Legnicy w dniu
27.06.2022 1.

* W jednej prébee, pobranej 27.06.2022 r. z wodociggu sieciowego Legnickiego Przedsiebiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji S.A,, w punkcie poboru: hydrant Nr 452 przy ul. Iwaszkiewicza
w Legnicy, stwierdzono nieakceptowalny smak - rodzaj smaku geosmina oraz nieakceptowalny
zapach - rodzaj zapachy ziemisty. Jednoczesnie pozostale zbadane parametry mikrobiologiczne
i fizykochemiczne spelnialy wymagania okreslone przepisami. W zwigzku z powyzszym zalecono
wiadcicielowi wodociggu zbadanie przyczyn niewlasciwego smaku i zapachu wody.

Stwierdzone nieprawidiowe wartosci badanych parametréw byly krétkotrwate i nie powtarzaty sie

w prébkach wody pobranych po przeprowadzonych dziataniach naprawczych (ptukanie czy

dezynfekcja sieci).
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- Starosta Powiaty Legnickiego, 59-220 Legnica, P1. Stowianskj 1, starost\mu’ﬁ:Qowiat-legnicki.eu
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2. Prezydent Miasta Legnica, 59-220 Legnica, PI. Stowiafiski 8, kancejariar'c?legnica.eu
3. Wdjt Gminy Kunice, 59-216 Kunice, ul. Gwarna 1, kunice@kunice.g]

4. Wéjt Gminy Chojnéw, 59-225 Chojnéw, ul. Fabryczna 1, urzad ina-chojnow.pl
5

6

7

. Burmistrz Miasta Chojnowa, 59-225 Chojnéw, pl. Zamkowy 1, urzad._mie['ski@choinow.net.gl
- Wojt Gminy Krotoszyce, 59-223 Krotoszyce, ul. Piastowska 46, ug@krotosgyce.gminxm.p_l

- Wojt Gminy Legnickie Pole, 59-241 Legnickie Pole, . Kiliana Ignacego Dientzenhofera L,

sekretariat@leggickiepole.pi

8. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, 59-230 Prochowice, ul, Rynek 1, Prochowice@prochowice.com

9. Wiijt Gminy Mitkowice, 59-222 Mitkowice, ul. Wojska Polskiego 7, sekretariatfa.-:ugmilkowice.net
10.Wéjt Gminy Ruja, Ruja 23, 59-243 Ruja, ug@ruja.pl
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